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1 Inngangur 
Landsvirkjun áformar að reisa allt að 150 MWe jarðhitavirkjun við Kröflu í Skútustaðahreppi, 
Kröfluvirkjun II. Teknar eru saman helstu upplýsingar og tilhögun virkjanakostar Kröflu–
virkjunar II, vegna undirbúnings fyrir rammaáætlun 3. Yfirlitskort fyrir Kröflu er sýnt á mynd 1. 

1.1 Krafla 
Kröfluvirkjun II er fyrirhuguð við hlið núverandi Kröflustöðvar. Framkvæmdir við jarðgufuvirkjun 
við Kröflu hófust 1974 með borunum og byggingu orkuvers, fyrir tvær 30 MWe hverfilsamstæður. 
Fyrri hverfilsamstæðan var gangsett 1977 og hófst rafmagnsframleiðsla árið eftir. Vegna 
jarðhræringa og vandamála við gufuöflun var síðari hverfilsamstæðan ekki tekin í notkun fyrr en 
1997 og fljótlega upp úr því skilaði stöðin 60 MWe rafafli. 

Áætlað er að Kröfluvirkjun II verði byggð í u.þ.b. 50 MWe áföngum og geti orðið allt að 150 MWe. 
Þar með myndi raforkuframleiðsla við Kröflu aukast úr 60 MWe í 210 MWe.  

Gert er ráð fyrir að um 30 vinnsluholur, á 8 borteigum, þurfi til framleiðslu 150 MWe en það eru 
1260 GWh/ár miðað við 8400 h/ár nýtingartíma. Annar möguleiki á gufuöflun, sem er í athugun 
hjá Landsvirkjun er að afla hluta gufunar með djúpfóðruðum borholum sem vinna eingöngu úr 
yfirhitaða kerfinu á meira en 1800 m dýpi. Reynslan af IDDP-1 gefur til kynna að slíkar borholur 
verði mun öflugri en hefðbundnar borholur eða allt að 20 MWe . Í slíku tilfelli þyrfti færri borholur 
fyrir nýja virkjun og þar af leiðandi minna umhverfisrask auk þess sem minna af jarðhitavökva 
þarf til framleiðslunnar. 

1.2 Rammaáætlun 
Í öðrum áfanga rammaáætlunar er stækkun Kröflu I og Krafla II í orkunýtingarflokki. Stækkun 
Kröflu I er 40 MWe, 1. áfangi Kröflu II er 45 MWe og 2. áfangi 90 MWe, en gert var ráð fyrir að 
heildaraukning raforkuframleiðslu í Kröflu yrði þó ekki meiri en 135 MWe. Nú er ekki lengur gert 
ráð fyrir stækkun Kröflu I en áætlað er að Kröfluvirkjun II geti orðið allt að 150 MWe. 

Lokið er mati á umhverfisáhrifum allt að 150 MWe Kröfluvirkjunar II og fyrir liggur álit 
Skipulagsstofnunar um  framkvæmdina frá 24. nóvember 2010. Fyrir liggur deiliskipulag fyrir 
núverandi Kröflustöð og Kröfluvirkjun II, frá 8. maí 2014. 
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Mynd 1 Kröflusvæði yfirlitskort. 
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2 Tilhögun og helstu kennistærðir virkjunar 
Tilhögun og hönnun virkjunarinnar er lýst og teknar saman helstu kennistærðir á forhönnun 
Kröfluvirkjunar II.  

2.1 Núverandi Kröfluvirkjun 
Afl núverandi Kröfluvirkjunar er 60 MWe. Mannvirki virkjunarinnar og gufulagnir eru sýndar á 
deiliskipulagi (sjá teikningar). Vinnslurás hennar er sýnd á gráa svæðinu á mynd 4. Vinnslurás 
Kröfluvirkjunar er frábrugðin flestum öðrum háhitavirkjunum að því leyti að gufuhverflar taka 
bæði inn á sig háþrýsti- og lágþrýstigufu. Upphaflega var gert ráð fyrir að öll lágþrýstigufan 
fengist með því að láta vökva frá háþrýstiskiljum sjóða við lægri þrýsting. Vermi jarðhitavökva í 
Kröflu reyndist hins vegar hærra en gert var ráð fyrir í upphafi og var því viðbótargufu fyrir 
lágþrýstiþrep aflað með því að bora sérstakar lágþrýstiholur og einnig með því að hleypa 
háþrýstigufu á lágþrýstiþrep. 

Borholur, sem boraðar hafa verið við Kröflu eru sýndar á mynd 2 og í töflu 1 eru niðurstöður 
nýjustu afkastamælingar holanna, sem eru nú tengdar Kröflustöð. 

 

Tafla 1  Núverandi borholur í Kröflu tengdar Kröflustöð. 
Hola Dags. pholut. m h mg,hþ mg,lþ mv

[bary] [kg/s] [kJ/kg] [kg/s] [kg/s] [kg/s]

Hola 5 16.7.2013 3,5 29,9 967 0,0 5,9 24,0
Hola 13 4.7.2013 9,5 15,4 1446 5,3 1,0 9,1
Hola 14 10.7.2013 13,6 2,8 2724 2,7 0,0 0,1
Hola 16 5.1.2011 23,7 1,4 2660 1,3 0,0 0,1
Hola 17 3.7.2013 17,4 6,5 2412 5,3 0,1 1,0
Hola 19 10.7.2013 12,7 2,9 2728 2,8 0,0 0,1
Hola 20 10.7.2013 12,7 4,7 2652 4,4 0,0 0,3
Hola 21 3.7.2013 14,2 37,7 1100 6,6 3,0 28,1
Hola 24 16.7.2013 3,2 28,9 976 0,0 5,8 23,1
Hola 27 4.7.2013 11,3 33,5 1035 4,8 2,7 25,9
Hola 30 8.7.2013 20,7 19,3 2720 18,8 0,0 0,4
Hola 31 11.7.2013 11,7 1,0 2787 1,0 0,0 0,0
Hola 32 16.7.2013 12,3 42,3 1160 8,7 3,2 30,4
Hola 33 11.7.2013 11,5 3,2 2492 2,8 0,0 0,4
Hola 34 9.7.2013 17,3 19,5 2654 18,4 0,1 1,0
Hola 36 9.7.2013 9,0 10,7 2681 10,2 0,0 0,4
Hola 37 11.7.2013 9,0 1,2 2299 0,9 0,0 0,3
Hola 40 9.7.2013 12,0 18,2 2727 17,8 0,0 0,4
Samtals 279,1 112,0 22,0 145,0
Vegið meðal  1605  

m: heildarmassastreymi, h: vermi, mg,hþ: massastreymi háþrýstigufu, mg,lþ: massastreymi 
lágþrýstigufu, mv: massastreymi skiljuvatns 
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Mynd 2  Borholur við Kröflu. 
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2.2 Kröfluvirkjun II 
Markmiðið er að fyrirhuguð virkjun verði byggð upp í áföngum og að hún geti orðið allt að 
150 MWe, í þremur 50 MWe einingum. Hér er stuttlega minnst á helstu stærðir en nánar er fjallað 
um þær í deiliskipulags og umhverfisskýrslu (Landslag og Landsvirkjun, 2014). 

Yfirlitsmyndir af fyrirhuguðu virkjunarsvæði eru sýndar á teikningum 2 og 3. Gert er ráð fyrir að 
skiljustöðvar geti orðið tvær. Við staðsetningu þeirra er leitast við að stytta lagnaleiðir og að 
streymi að þeim verði niður í móti en jafnframt að þær standi sem hæst. Skiljustöð II tekur við 
gufu frá borteigum á norðan- og sunnanverðu svæðinu, en skiljustöð III fær gufu frá borteigum 
staðsettum við Rauðhól vestan megin á svæðinu. Sú skiljustöð sem nú þjónar eldri virkjun er í 
þessu samhengi nefnd skiljustöð I. 

Fyrirhuguð vinnslurás Kröfluvirkjunar II er sýnd á mynd 3. Gráa svæðið á myndinni afmarkar 
vinnslurás núverandi Kröflustöðvar. Eins og fram kemur á myndinni er gert ráð fyrir að nýta 
skiljuvatn, sem bætist við með Kröfluvirkjun II í lágþrýstihluta núverandi Kröflustöðvar. 
Massastreymi fyrir 50 MWe áfanga er sýnt á myndinni. Ef virkjun verður 150 MWe þrefaldast 
massastreymið. Taflan á myndinni sýnir áhrif mismunandi vermis á massastreymi. 

2.3 Losun affallsvatns 
Frá núverandi skiljustöð Kröflustöðvar koma um 143 kg/s.  Af því er um 75 l/s dælt niður á um 
2.200 m dýpi í holu K-26 og um 50 l/s dælt niður á um 1400 m dýpi í holu K-39 eða samtals 
125 l/s eða 87% af skiljuvatni dælt aftur niður í jarðhitakerfið. Það sem eftir stendur bætist við 
afrennsli frá kæliturnum sem rennur í Dallæk eða samtals um 115 l/s.  Frá 150 MWe virkjun er 
áætlað að komi tæplega 200 kg/s af skiljuvatni.  Gert er ráð fyrir að megninu af skiljuvatninu 
verði veitt í 300-500 m djúpar niðurrennslisholur. Með grunnförgun, eins og þessi förgunaraðferð 
skiljuvatns er nefnd, er komið á móts við óskir um að affallið frá fyrirhugaðri Kröfluvirkjun II sem 
og núverandi Kröflustöð renni ekki beint út í Dallæk.  Áfram verður unnið að rannsóknum á djúp-
förgun með dælingu í holu K-26 og K-39.  Hugsanlegt er að stærri hluta skiljuvatns verði fargað 
djúpt ef það hefur jákvæð áhrif á jarðhitageyminn. 

Grunnförgun skiljuvatns frá núverandi Kröflustöð og fyrirhugaðri Kröfluvirkjun II er talin hafa 
óveruleg áhrif á yfirborðsvatn, vatnsverndarsvæði, vatnsból og vatnafar innan vatnasviðs 
Mývatns og Laxár (LV-2010/077, Matsskýrsla). 

2.4 Losun brennisteinsvetnis 
Við nýtingu háhita streyma jarðhitalofttegundir út í umhverfið.  Útstreymið er tímabundið þegar 
borholur eru blástursprófaðar.  Eftir að jarðhitavirkjun er komin í rekstur losna lofttegundir, sem 
eru uppleystar í jarðhitavökvanum, út um útblásturshljóðdeyfa og kæliturna.  Árlegt 
heildarútstreymi koldíoxíðs (CO2) frá Kröfluvirkjun II er áætlað um 108.000 tonn og 
brennisteinsvetnis (H2S) 12.800 tonn.  

Landsvirkjun hefur undanfarin ár vaktað styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti í Reykjahlíð, í 
landi Voga við Mývatn og í Kelduhverfi. Landsvirkjun mun áfram vakta styrk brennisteinsvetnis í 
andrúmslofti í Reykjahlíð og grípa til viðeigandi ráðstafana, ef nauðsynlegt reynist til að uppfylla 
kröfur reglugerðar um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti (reglugerð nr. 514-2010). 

2.5 Hljóðvist 
Mat á hljóðvist í grennd við virkjanir við Kröflu þegar þær eru í fullum rekstri er sýnd á mynd 4, 
miðað er við 2 m hæð yfir jörðu (Mannvit, 2009). 

2.6 Vatnsöflun 
Gert er ráð fyrir að samnýta ferskvatnsveitu núverandi Kröfluvirkjunar með Kröfluvirkjun II.   
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2.7 Helstu kennistærðir 
Helstu kennistærðir áætlaðar fyrir Kröfluvirkjun II koma fram í töflu 2.  

Nýtingarsvæði er skilgreint hið sama og jarðhitaréttindasvæði Landsvirkjunar við Kröflu. 
Afmörkun svæðisins er sýnd á teikningu 2 í viðauka og er flatarmál þess um 32 km2.  

Deiliskipulag Kröfluvirkjunar er sýnt á teikningum 2 og 3. Á teikningu 4 eru afmörkuð svæði, sem 
tengjast framkvæmdum. Þar er um að ræða borsvæði, lagnasvæði, lóðir við byggingar, 
niðurdælingarsvæði, malarnámur og geymslusvæði. Heildarflatarmál þessara svæða eru 
0,97 km2 og munu framkvæmdir verða innan þeirra. 

Iðnaðarsvæði eða orkuvinnslusvæði virkjunarinnar samkvæmt svæðis-, aðal- og deiliskipulagi er 
um 16 km2. Ekki er greint á milli núverandi Kröfluvirkjunar og stækkun samkvæmt áætlunum um 
Kröfluvirkjun II. 

 

 

Tafla 2  Helstu kennistærðir Kröfluvirkjunar II. 
Helstu kennistærðir Kröfluvirkjun II 

Uppsett afl (MWe) 150 

Orkugeta (GWh/ár) 1260 

Nýtingartími (klst./ár) 8400 

Rannsóknarholur 0 

Vinnsluholur  30 

Borteigar 8 

Heildarlengd safnæða (m) 8800 

Heildarlengd gufulagna (m) 1100 

Stálgrindarhús (m²) 5000 

Steypt mannvirki (m²) 1100 

Tengivirki (m²) 7000 

Framkvæmdasvæði (km2)  0,97 

Iðnaðarsvæði (km2) 16 

Kostnaðarflokkur 4 
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Mynd 3 Kröfluvirkjun II – vinnslurás.  
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Mynd 4 Áætluð hljóðvist á rekstrartíma. 
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3 Staðhættir 
Framkvæmdasvæði Kröfluvirkjunar er innst í Hlíðardal og á hálendinu austan og norðan við botn 
dalsins. Svæðið er norðaustur af Mývatni, í rúmlega 10 km fjarlægð frá Reykjahlíð. Þegar farið er 
að Kröflu frá Reykjahlíð, er ekið yfir Námafjall um Námaskarð og beygt af þjóðvegi 1 inn Hlíð-
ardal, upp með Dalfjalli. Vestan við stöðvarhús Kröfluvirkjunar, sem er í um 460 m hæð yfir sjó, 
eru Þríhyrningar og norðan þess er farið upp úr Leirbotnum upp á Vítismó. Austan stöðvarinnar 
er Sandabotnafjall með Grænagilsöxl næst, en norðan Grænagils er Krafla. 

Stöðvarhús Kröfluvirkjunar II verður reist við hlið núverandi stöðvar, sjá teikningu 3. Hverri 
vélasamstæðu fylgir kæliturn og verða þeir reistir norðan við stöðvarhúsið. Gert er ráð fyrir að 
tengivirki nýju stöðvarinnar verði norðan við núverandi tengivirki. Ný skiljustöð verður reist 
norðan við núverandi skiljustöð og nýtt lokahús ásamt gufuhljóðdeyfi verður skammt frá 
núverandi lokahúsi. Fyrirhugaðar framkvæmdir eru að mestu á áður röskuðu svæði. 

Allmikið hálendi rís norðaustur af Mývatni sem einkennist af móbergshryggjum, líparítfjöllum, 
móbergsstöpum og hraunbreiðum (Kristján Sæmundsson, 1991). Á jöðrum fjallgarðsins eru 
jökulmenjar. Allt þetta umhverfi myndar ákveðna landslagsheild. Í fjallgarðinum rís 
megineldstöð, sem kennd er við móbergsfjallið Kröflu. Innan megineldstöðvarinnar myndaðist 
askja fyrir um 110 þúsund árum og setur hún ákveðið mark í landslagið með bogadregnum 
línum. Í gegnum hana liggur virkur sprungusveimur með norðlæga stefnu þar sem eldar hafa 
brunnið á jökultíma og hlýskeiðum. Á mynd 5 má sjá yfirlitskort af Kröflusvæðinu og nágrenni 
þess. 

Undir lok jökultíma lögðust jökulset utan í fjallgarðinn og á komandi hlýskeiði, sem nú stendur 
yfir, runnu hraun yfir láglendi. Síðustu 3000 árin hefur eldvirkni á Kröflu gosreininni sett áberandi 
svip á landslagið. 

Innan Kröfluöskjunnar er víðáttumikið háhitasvæði. Jarðhitaummerkin sjást víða og eru 
margbreytileg. Í miðri öskjunni er öflugt uppstreymi, þar sem leir- og gufuhverir eru áberandi, 
og sundursoðin litrík jörð.  Einnig er áberandi jarðhitasvæði utan í Kröfluhlíðum, að sunnan og 
vestan. Vesturhlíðarnar einkennast af gufusprengigígum og miklu ljósu úrkasti. Víða innan 
öskjunnar eru ljósar breiður vegna jarðhitaummyndunar, útkulnaðar, volgar eða rjúkandi. 
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Mynd 5 Yfirlitskort af Kröflusvæði og nágrenni. 
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4 Jarðvarmi 

4.1 Jarðfræði 
Samkvæmt Kristjáni Sæmundssyni (1991), er megineldstöð á Kröflusvæðinu. Aðdragandi 
Kröfluhálendisins að vestan, sunnan og austan eru hlíðar þessa eldfjalls. Í því miðju er 8-10 km 
víð askja og í tengslum við hana kerfi af sveigsprungum. Sprungusveimur liggur langsum eftir 
jarðhitakerfinu í Kröflu og nær frá Jökulsársöndum fyrir botni Öxarfjarðar allt suður á móts við 
Bláfjall. Eldstöðvakerfið allt er þannig nálægt 100 km á lengd. Jarðhiti í Kröflukerfinu er einkum á 
tveimur svæðum, þ.e. í Kröfluöskjunni og í kringum Námafjall. Aðal jarðhitasvæðið við Kröflu 
liggur frá norðvestur til suðaustur, í austanverði öskjunni. Þriðja jarðhitasvæðið er í Gjástykki, 
um 15 km norðar.  

Á Kröflusvæðinu eru yfirborðsmerki um jarðhita svo til eingöngu innan öskjunnar og ná yfir um 
15 km2 svæði (Guðmundur Ómar Friðleifsson o.fl., 2003). Byggt á yfirborðsvirkni og eiginleikum 
borholuvökva er jarðhitasvæðinu skipt í fimm undirsvæði. Þau eru norðursvæði, Leirbotnar, 
Suðurhlíðar og Sandabotnar, vestursvæði og Hvíthólar. Aðal jarðhitasvæðið er í eystri sprungu-
sveimnum, austanvert í öskjunni, og liggur frá norðvestur til suðaustur. Mestur er jarðhitinn 
vestan og sunnan Kröflu og í Leirhnjúki. 

4.2 Jarðhitakerfi 
Fyrstu rannsóknarholurnar voru boraðar á Kröflusvæðinu 1974 og ári seinna voru fyrstu 
vinnsluholurnar boraðar og byrjað að byggja stöðvarhúsið. Boraðar hafa verið 44 háhitaholur á 
svæðinu (mynd 2). Afköst holanna eru misjöfn en þau eru mæld reglulega. Boranir gefa til kynna 
að tvö megin uppstreymi í Kröflu eru undir Víti-Hveragili og Leirhnjúki og að öflugustu holurnar á 
Kröflusvæðinu, fyrir utan K-21 á Hvíthólum, eru við Hveragil og í Vesturhlíðum. Samtals hefur 
jarðhiti þannig verið staðfestur með borunum á alls 16 km2 svæði. Í reikningum er 
hámarksstærð svæðisins talin vera 40 km2 og lágmarksstærð 16 km2. Kerfið er mjög flókið og 
ýmis tæknileg vandamál sem gera það að verkum að allt mat er háð töluverðri óvissu og ekki er 
hægt að meta afkastagetu jarðhitakerfisins nákvæmlega. Gróft mat byggt á samantekt 
rannsóknargagna sem lágu fyrir árið 2009 benda þó til þess að orkuforði Kröflukerfisins sé mikill 
(ÍSOR, 2009). Með rannsóknum á djúpborunarholunni IDDP-1 (2009-2012) kom einnig í ljós að 
möguleiki er á að nýta megi yfirhitaðan vökva sem liggur á rúmlega 2000 m dýpi. Þetta styrkir 
vonir um umfangsmikla afkastagetu jarðhitakerfisins. 

Viðnámsmæling Kröflusvæðis er sýnd á mynd 6. Á myndinni er viðnámskjarni Kröflusvæðis 
sýndur á 1000 m dýpi eða 600 m undir sjávarmáli. Stærð háhitakjarnans er 40 km2 og lágvið-
námskápa umhverfis kjarnann er 13 km2 að stærð. Flatarmál háhitakjarnans og lágviðnámskápu 
til samans er 53 km2. 

Rúmmálsmat á jarðhitaforða hefur oft verið notað til að gefa hugmynd um afköst jarðhitakerfa 
og þá aðallega til að bera saman ólík kerfi. Þannig er það yfirleitt notað á frumstigum rannsókna 
á viðkomandi jarðhitakerfi. Þegar rannsóknir á jarðhitakerfinu komast á það stig að framkvæmdir 
við virkjun eða jafnvel vinnsla hefjast tekur við ítarlegri líkanagerð og hermireikningar sem eiga 
að gefa nákvæmara afkastamat fyrir kerfið. Ítarlegra líkan hefur ekki verið útbúið fyrir Kröflu 
vegna tæknilegra vandkvæða við að herma kerfið. Nýleg rannsóknarverkefni gefa þó von um að 
hægt verði að útbúa slíkt reiknilíkan fyrir Kröflu í náinni framtíð og er stefnt að því að það verði 
tilbúið árið 2016. 

Samantekt á niðurstöðum rúmmálsmats, sem gert var af ÍSOR 2009, fyrir orkuvinnslu úr 
Kröflusvæðinu (LV-2009/111) segir: 
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 Stærð jarðhitasvæðisins er áætlað um 48 km2 samkvæmt viðnámsmælingum en þar sem 
boranir hafa staðfest að hlutar kerfisins hafa kólnað er nettóstærð svæðisins nú metin [á 
bilinu 16 til] 40 km2. 

 Miðað við þetta stærðarmat, áætlaðan berghita og fleiri þætti, er heimtanlegur jarðvarmi 
ofan 170°C niður á 3 km dýpi í jarðhitakerfinu metinn á bilinu frá 1,5 EJ og upp í 4,5 EJ 
(90% öryggisbil). 

 Miðað við 12% orkunýtingu við raforkuframleiðslu eru metnar 90% líkur á því að 
afkastageta jarðhitakerfisins sé á bilinu 120–350 MWe í 50 ár. 

Landsvirkjun stefnir að áfangaskiptri uppbyggingu virkjana á Kröflusvæðinu, þar sem markmið 
um sjálfbæra nýtingu jarðhita (sbr. skilgreiningu Orkustofnunar, OS-2010-05) verður haft að 
leiðarljósi. Í ljósi þeirra upplýsinga sem liggja fyrir í dag telur Landsvirkjun að virkjun 150 MWe í 
þremur áföngum (u.þ.b. 50 MWe hver áfangi) með hæfilegu millibili samræmist þessari stefnu.  

 

 
Mynd 6  Viðnámskjarni Kröflusvæðis. 
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Mynd 7  Jarðfræði Kröflusvæðis. 
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Mynd 8 Jarðfræðikort af Kröflusvæði. Hraun og hverir. 
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6 Tölulegar upplýsingar 
Kröfluvirkjun II er sett fram í 3. áfanga rammaáætlunar þar sem áfangar 1 og 2 eru sameinaðir 
úr 2. áfanga rammaáætlunar. Einnig hefur orkuöflun virkjunarinnar breyst, en til stendur að bora 
dýpri holur en áður, áþekkar við IDDP-1 eins og lýst er í tilhögun virkjunarinnar. Farið er nær 
kvikuhólfum og útskotum til að ná í vökva með hærra vermi og jafnvel yfirhitaðan. Með því að 
nýta vökva með hærra vermi en áður verður vatnstaka minni fyrir sömu orkuvinnslu samanborið 
við vinnslu vökva með lægra vermi. 

Upplýsingar um landshluta og svæði koma úr 2. áfanga rammaáætlunar (R2). Númer 
virkjunarinnar verður R3298A og er hún í orkunýtingarflokki í R2. Afl Kröfluvirkjunar II, áfanga 1 
og 2, var allt að 135 MWe í R2 en gert er ráð fyrir að það geti orðið allt að 150 MWe í 3. áfanga 
rammaáætlunar. Heildarorka virkjunarinnar fer því í 1260 GWh/ár fyrir nýtingartíma 8400 h/ár, 
sem er byggt á reynslu af resktri jarðvarmaorkuvera undanfarin ár. 

Tafla 3 er gerð samkvæmt formi frá Orkustofnun vegna 3. áfanga rammaáætlunar. 

 

Tafla 3  Tölulegar upplýsingar um Kröfluvirkjun II vegna rammaáætlunar 3. 
Grunn upplýsingar Tölulegar upplýsingar skv. 

leiðbeiningum Orkustofnunar 
Landshluti Norðausturland 
Svæði Mývatnssvæði 
Heiti virkjunar Kröfluvirkjun  II 
Númer í Rammaáætlun 2 98, 99 og 100 
Númer í Rammaáætlun 3 3298 
Flokkur í R2 Orkunýtingarflokkur 
Aðili 1 Landsvirkjun 
Aðili 2 á ekki við 
Afl R2 [MW] 135 
Afl R3 [MWe] 150 
Afl R3 [MWth] á ekki við 
Orka R2 [GWh/ári] 1107 
Orka R3 [GWh/ári] 1260 
Nýtingart. [klst./ári] 8400 

   
Flatarmál lágviðnámskápu [km2] 13 
Flatarmál háviðnámskjarna [km2] 40 

Flatarmál nýtingarsvæðis [km2] 32 

Flatarmál framkvæmdasvæðis [km2] 0,97 
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